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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«24» июня 2024г.                                                                                    № 270

г. Темников

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций с применением электронного моделирования ситуаций на территории Темниковского муниципального района


 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Темниковского муниципального района                             п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Темниковского муниципального района.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы - начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Администрации Темниковского муниципального района Симцова А.В.



Глава Темниковского 
муниципального района                                                                      О.Н. Родайкин



 
 








































                            Приложение
                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                            постановлением Администрации
Темниковского муниципального района
                                                                      от «24» июня 2024г. № 270
 
ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Темниковского муниципального района
 
1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Темниковского муниципального района (далее – План) составляется в следующих целях:
- определение возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и специальных подразделений по локализации аварий;
- создание благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.
2. Возможная обстановка при стихийных бедствиях:
2.1. Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры. При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев, здания могут получить среднюю степень разрушения, в том числе разрушению могут подвергнутся кровли, оконные и дверные заполнения.
2.2. Сильные морозы. При сильных морозах возможен выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения.
2.3. Сильные снегопады и метели. При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений.
2.4. При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.
3. Виды аварийных ситуаций:
- локальные – для работ по локализации и ликвидации данных ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-спасательных формирований организаций жилищно-коммунального хозяйства и сторонних организаций в соответствии с планами действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций (для ликвидации аварийных ситуаций организациями жилищно-коммунального хозяйства создаются штатные аварийно-восстановительные формирования);
- муниципальные – для работ по ликвидации данных аварийных ситуаций могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования служб Темниковского муниципального района.
4. Для организации работы по ликвидации аварийной ситуации и координации, привлеченных для ликвидации аварийной ситуации сил и служб создаются оперативные и рабочие группы.
Руководителем оперативной группы является руководитель организации жилищно-коммунального хозяйства, на эксплуатируемом объекте которой произошла авария.
Руководителем рабочей группы является заместитель главы Администрации Темниковского муниципального района – председатель КЧС и ОПБ Администрации Темниковского муниципального района.
Порядок действий при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения приведен в приложении к настоящему Плану.
5. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения:
- первый этап – принятие неотложных мер по локализации и ликвидации последствий аварии, и передача информации дежурным диспетчером единой дежурно-диспетчерской службы Темниковского муниципального района (далее – ЕДДС района) органам и структурам, задействованным в ликвидации аварийной ситуации;
- второй этап – принятие решения о вводе режима чрезвычайной ситуации и оперативное планирование действий;
- третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварии и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
6. На первом этапе:
- дежурная смена и (или) аварийно-спасательные формирования организаций жилищно-коммунального хозяйства немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации и оказанию помощи пострадавшим;
- собирается первичная информация, которая в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций), передается оперативной группе;
- проводится сбор руководящего состава КЧС и ОПБ Администрации Темниковского муниципального района, организаций жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся ситуации с момента начала аварии;
- определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварии;
- ставятся задачи оперативной группе;
- организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с ЕДДС района.
7. На втором этапе:
- проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации и прогнозирование её развития;
- разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима чрезвычайной ситуации;
- определяется достаточность сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварии;
- по мере необходимости привлекаются иные имеющиеся силы и средства.
8. На третьем этапе:
- проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;
- руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах по ликвидации аварийной ситуации, о силах и средствах, задействованных для ликвидации аварийной ситуации, о мерах по защите населения и территорий при ликвидации аварийной ситуации и представляет данный отчет заместителю главы Темниковского муниципального района – председателю КЧС и ОПБ района.
9. Оперативная группа с момента прибытия к месту аварии самостоятельно принимает решения:
- о проведении эвакуационных мероприятий;
- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;
- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации.
10. Руководитель рабочей группы по согласованию с органами местного самоуправления, на территории которых возникла авария, устанавливает границы аварии, порядок и особенности действий по локализации аварии, а также принимает решение о проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
11. Рабочая группа осуществляет:
- взаимодействие с оперативной группой, а также с органами, привлеченными к ликвидации аварийной ситуации;
- анализ информации о мерах, принимаемых для защиты населения и территорий, о ведении аварийно-спасательных работ, о силах и средствах, задействованных для ликвидации аварии;
- подготовку предложений для принятия решения о введении режима чрезвычайной ситуации.
12. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низкой температуры окружающего воздуха) работы по ликвидации аварии координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Темниковского муниципального района.
13. После ликвидации аварийной ситуации готовятся:
- решение об отмене режима чрезвычайной ситуации (в случае ввода режима чрезвычайной ситуации);
- акт установления причин аварийной ситуации, если аварийная ситуация является техногенной.
14. Организации жилищно-коммунального хозяйства, действующие на территории района, обязаны:
- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также внештатные аварийно-спасательные формирования;
- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;
- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
- создавать системы наблюдения, оповещения, связи в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.




































                             Приложение
                                                                к плану действий по ликвидации
                                                                     последствий аварийных ситуаций с
применением электронного моделирования
                                                                    аварийных ситуаций на территории
                                                                            Темниковского муниципального района
 
ПОРЯДОК
действий при аварийном отключении коммунальных систем
жизнеобеспечения населения
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Исполнитель



	1.
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерскую службу организации жилищно-коммунального хозяйства:
- определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения и образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
- принятие мер по бесперебойному обеспечению тепловой и электрической энергией объектов жизнеобеспечения населения;
- принятие мер по бесперебойному обеспечению тепловой и электрической энергией учреждений здравоохранения и образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	Немедленно
	Руководители
организаций
жилищно-коммунального
хозяйства

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников электроснабжения, отправка автономных источников электроснабжения для обеспечения электрической энергией объектов жизнеобеспечения населения, учреждений здравоохранения и образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, подключение дополнительных источников электроснабжения для работы в темное время суток, обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в жилищный фонд
	Ч + (00 ч. 30 мин. – 01 ч. 00 мин.)
	Аварийно-
восстановительные формирования

	3.
	При поступлении сигнала в ЕДДС района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
- доведение информации до руководителя рабочей группы, оповещение и сбор членов рабочей и оперативной группы
	Немедленно
Ч + 01 ч. 00 мин.
	Оперативный
дежурный ЕДДС
района

	4.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низкой температуры при отсутствии электроснабжения
	Ч + 02 ч. 00 мин.
	Рабочая и
оперативная
группы

	5.
	Привлечение сил и средств Темниковского муниципального района для предупреждения возможных аварий на объектах жизнеобеспечения населения
	Ч + 02 ч. 00 мин.
	Руководитель
рабочей группы

	6.
	Выезд рабочей группы в населенный пункт, в котором произошла авария, проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и сил, необходимых для ликвидации аварии, определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения и образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной чрезвычайной ситуации
	Ч + (02 ч. 00 мин. – 03 ч. 00 мин.)
	Рабочая группа

	7.
	Организация несения круглосуточного дежурства
	Ч + 03 ч. 00 мин.
	Руководители
рабочей и
оперативной
группы

	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения
	Ч + 03 ч. 00 мин.
	Рабочая и
Оперативная
группы

	9.
	Оповещение населения об аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения населения
	Ч + 03 ч. 00 мин.
	Оперативная
группа

	10.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Ч + 03 ч. 00 мин.
	Руководители
рабочей и
оперативной
группы

	11.
	Организация сбора и обобщения информации:
- о ходе развития аварийной ситуации и ходе проведения работ по ликвидации аварийной ситуации;
- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения населенного пункта;
- о состоянии котельных, тепловых пунктов, систем электроснабжения
	Через каждый час в течение первых суток, через каждые 2 часа в
последующие
сутки
	Оперативный
дежурный ЕДДС района,
оперативная группа

	12.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения
	В ходе
Ликвидации
аварии
	Руководитель
Оперативной
группы

	13.
	Доведение до рабочей группы информации о необходимости привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации аварии
	Ч + 03 ч. 00 мин.
	Руководитель
Оперативной
группы

	14.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии
	По решению
рабочей группы
	Руководитель
рабочей группы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ




П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24» июня 2024 г.					               	       №271
г. Темников

Об утверждении системы мониторинга, состояния систем теплоснабжения на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия


Во исполнение Федерального закона от  27 июля 2010 г. N 190-ФЗ                  "О теплоснабжении", руководствуясь Уставом Темниковского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия. (Приложение)
2.Настоящее Постановление опубликовать в официальном печатном издании Темниковского муниципального района Республики Мордовия.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы - начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Темниковского муниципального района Симцова А.В.



Глава Темниковского
муниципального района                                                                      О.Н. Родайкин 


Приложение 
                                                                                                                 к ПостановлениюТемниковского 
                                                                                                               муниципального района РМ
24.06.2024г. № 271


Система
мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории 
Темниковского муниципального района
 Республики Мордовия

Вступление
Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами, акцентировать внимание на снижении издержек при транспорте тепловой энергии, т.е. на вопросах экономической эффективности. Однако реальное состояние тепловых сетей таково, что основной задачей является недопущение аварий на тепловых сетях.
В настоящее время актуальной является задача  осуществления мониторинга состояния технологического оборудования и тепловых сетей.
Входные данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности  и достоверности.
Система мониторинга включает в себя:
1. Систему сбора данных; 
2. Систему хранения, обработки и представления данных; 
3. Систему анализа и выдачи информации для принятия решения.
Порядок организации мониторинга и корректировки, развития систем теплоснабжения
Общие положения
2.1.1 Мониторинг  систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.
2.1.2 Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.1.3. Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение ее соответствия изменившимся условиям внешней среды
2.1.4. Основными задачами проведения мониторинга являются:
– анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);
– анализ соответствия фактических результатов, ее целям (анализ результативности);
– анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);
– анализ влияния изменений внешних условий;
–анализ причин успехов и неудач выполнения;
–анализ эффективности организации выполнения;
–корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.
2.1.5. Основными этапами проведения мониторинга являются:
–определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;
–формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;
–формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;
–анализ полученной информации;
2.1.6. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения являются:
–объем выработки тепловой энергии;
–уровень загрузки мощностей теплоисточников;
–уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;
–обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;
–удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.метра за рассматриваемый период;
–удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;
–удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;
–удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;
–удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;
–аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);
–доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);
–инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);
–уровень платежей потребителей;
–уровень рентабельности.
Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения
2.2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.
2.2.2 Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:
–определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;
–регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;
–достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.
Сбор и систематизация информации
2.3.1.Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.
2.3.2.Для каждого индикатора необходимо установить:
–определение (что отражает данный индикатор);
–источник информации;
–периодичность (с какой частотой собирается);
–точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);
–целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);
–единица измерения.
2.3.4.Основными источниками получения информации являются:
–субъекты теплоснабжения;
–потребители тепловой энергии;
2.3.5.Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.
2.5.Анализ информации и формирование рекомендаций
2.5.1.Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:
–описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);
–анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);
–сравнение затрат и эффектов;
–анализ успехов и неудач;
–анализ влияния изменений внешних условий;
–анализ эффективности эксплуатации;
–выводы;
–рекомендации.
2.5.2.Основными методами анализа информации являются:
–количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);
–качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).
2.5.3.Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется с эксплуатирующей организацией.
2.5.4.На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов, и т.д.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«24» июня 2024г.                                                                                    №272

г. Темников

Об утверждении расчета допустимого времени устранения
аварий и восстановления теплоснабжения на территории
на территории Темниковского муниципального района


 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Темниковского муниципального района
 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения на территории Темниковского муниципального района.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Администрации Темниковского муниципального района Симцова А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Темниковского 
муниципального района                                                                      О.Н. Родайкин



 
 







                               Приложение
                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                                  постановлением Администрации
Темниковского муниципального района
                                                                          от «24» июня 2024г. № 272


Расчет допустимого времени устранения
аварий и восстановления теплоснабжения на территории
Темниковского муниципального района
Республики Мордовия

 Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.
Таблица №1
	Коэффициент
аккумуляции
	Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С

	
	+/- 0
	-10
	-20
	-30

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0



 Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице 2.
										Таблица №2
	Характеристика зданий
	Помещения
	Коэффициент аккумуляции

	1.Крупнопанельный дом серии 1-605А с 3-слойными наружными       стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: толщины 21 см, из них толщина утеплителя 12 см.
	Угловые:
верхнего этажа
среднего и
первого этажа
средние

	
42
46

77

	2.Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инженера Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями
	Угловые:
верхнего этажа
среднего и
первого этажа
средние
	
32
40

51

	3.Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см.  Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30 - 40 мм
	Угловые
верхнего этажа
	
40

	Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25
	Угловые
средние

	65-60
100-65

	Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича коэффициент остекления 0,15 - 0,3)
	
	25-14



При возникновении аварийного нарушения теплоснабжения жилого дома (жилых домов) теплоснабжающая организация обязана произвести расчет допустимого времени устранения аварийного нарушения теплоснабжения жилого дома (жилых домов).
 На основании данных, приведенных в таблицах №1 и №2, должно быть определено время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. 
К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20 °С, то по таблице 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч. 
Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции. 

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов

	Тнв, °C
	При коэффициенте аккумуляции 60
	При коэффициенте аккумуляции 40

	
	Темп падения Твн, °C/ч
	Допустимое время на устранение аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18°C до 8°C)
	Темп падения Твн, °C/ч
	Допустимое время на устранения аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18°C до 8°C)

	+0
	0.4
	30
	0.5
	10

	-10
	0.6
	20
	0.8
	12.5

	-20
	0.8
	15
	1.1
	9

	-30
	1.0
	12
	1.5
	6.6













































АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«24» июня 2024 г.                                                                               № 273

г. Темников

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                      «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
        1.Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Администрации Темниковского муниципального района Симцова А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Темниковского
муниципального района                                                                   О.Н. Родайкин
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                                                                           Приложение
                                                                           УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Темниковского муниципального района от 24 июня 2024г. №273


ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления(далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности Администрации Темниковского муниципального района (далее - Администрация), ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории Темниковского  муниципального района.
2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно–коммунального хозяйства на территории Темниковского муниципального района.
3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;
Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг;
4. Основной задачей Администрации, организаций жилищно-коммунального комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Мордовия.
6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло - и ресурсоснабжающих организаций и Администрации определяется в соответствии с действующим законодательством.
7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости – Администрацию, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на Администрацию и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Администрации района.
11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и с учетом Плана действий по ликвидации, локализации технологических нарушений, последствий аварийных ситуаций взаимодействия тепло -, электро -, топливо - и водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей) ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий и инцидентов в Темниковском  муниципальном  районе. 
12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете Темниковского муниципального района на очередной финансовый год.
13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий, и благоустройстве территорий.
14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло - и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией.
15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.
16. Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции безопасности дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.
17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников; - принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, Администрацию.
19. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.
Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.
20. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.
21. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);
- ко второй категории – остальные потребители тепла.
22. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:
- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
- ко второй категории – остальные источники тепла.
23. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.





































АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«24» июня 2024г.                                                                             № 274

г. Темников


Об утверждении Критерий надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия

В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду   2024-2025 годов теплоснабжающей организации МУП «Андреевское ЖКХ» и потребителей тепловой энергии на территории Темниковского муниципального района, в соответствии с требованиями Правил оценки готовности объектов к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Темниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок ограничения режима потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Темниковского муниципального района (Приложение № 2).
3. Утвердить График ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий на территории Темниковского муниципального района (Приложение № 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Администрации Темниковского муниципального района Симцова А.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава Темниковского 
муниципального района                                                                      О.Н. Родайкин
                       Приложение 1
                         УТВЕРЖДЕНО
                                                      постановлением Администрации
Темниковского муниципального района

                                                             от «24» июня 2024г. № 274


Критерии
надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
                 - жилых и общественных зданий до 12°С;
                 - промышленных зданий до 8°С;
- третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;
- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до
	
78
	
84
	
87
	
89
	
91


































































                       Приложение 2
                         УТВЕРЖДЕНО
                                                      постановлением Администрации
Темниковского муниципального района

                                                             от «____» _________2024г. № ______


Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии
при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций
в системе теплоснабжения


1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения, согласованными с Администрацией Темниковского муниципального района.

2. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;
- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;
- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети;
- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;
- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.
Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией МУП «Андреевкое ЖКХ» по согласованию с Администрацией Темниковского муниципального района.

4. Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с Администрацией Темниковского муниципального района.
          Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения.
          Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются Администрацией Темниковского муниципального района.

5. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению Администрации Темниковского муниципального района.
    Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:
- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;
- при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.
  При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.
 На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.
           Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

6. Теплоснабжающая организация МУП «Андреевское ЖКХ» обязана информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

                    



  Приложение 3
                         УТВЕРЖДЕНО
                                                      постановлением Администрации
Темниковского муниципального района

                                                              от «____» _________2024г. № ______


График ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий на территории Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

Величина тепловой нагрузки тепловых сетей организации, по перечню точек присоединения
	Наименование и адрес объекта
	       
       Отопление

	ГВС
	0	мощность в
точках
присоединения
1	кал/час
заявленная
максимальная
(Гкал/час)
	Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до
(Гкал/час)

	
	Гкал/час
	Тонн/час
	Гкал/час
	Тонн/час
	
	

	Жилой дом, 
д. Андреевка, ул.Молодежная, 1

	0,2730
	0
	0
	0
	0,2730
	0

	Жилой дом, 
д. Андреевка, ул.Молодежная, 2

	0,2730
	0
	0
	0
	0,2730
	0

	Жилой дом, 
д. Андреевка, ул.Молодежная, 3

	0,1250
	0
	0
	0
	0,1250
	0

	Жилой дом, 
д. Андреевка, ул.Молодежная, 4

	0,1590
	0
	0
	0
	0,1590
	0

	Жилой дом, 
д. Андреевка, ул.Молодежная, 7

	0,0590
	0
	0
	0
	0,0590
	0

	Жилой дом, 
д. Андреевка, ул.Молодежная, 8

	0,0510
	0
	0
	0
	0,0510
	0

	МБДОУ Темниковский детский сад комбинированного вида «Золотой петушок»
	0,0930
	0
	0
	0
	0,0930
	0

	МБУ «Центр культуры»
	0,0310
	0
	0
	0
	0,0310
	0





АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «24» июня  2024 г.                                                                                 №275

г. Темников

Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского управления 
в системе теплоснабжения 
Темниковского муниципального района

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Темниковского муниципального района и в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения муниципального образования,  Администрация Темниковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Темниковского муниципального района.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы - начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Администрации Темниковского района Симцова А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Темниковского
муниципального района                                                                             О.Н. Родайкин










                           Приложение
                               УТВЕРЖДЕНО
                                                          постановлением Администрации
                                                                      Темниковского муниципального района
                                                         от 24 июня 2024г.  № 275


МЕХАНИЗМ
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.
2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.
3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.
6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы Темниковского муниципального района к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия района.

II. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

7. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение ЕДДС при Администрации Темниковского муниципального района.
8. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.
Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется единая диспетчерская служба Республики Мордовия.
9. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии Абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций при уведомлении через ЕДДС Темниковского муниципального района.
10. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через ЕДДС Темниковского муниципального района.
11. Отключение систем отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.
12. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС Темниковского муниципального района и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
13. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;
- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
14. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС Темниковского района для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

III. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем теплоснабжения

15. Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00 час. и с 20.40 до 21.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу ЕДДС Темниковского района оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.
16. ЕДДС Темниковского муниципального района осуществляет контроль за режимами энергообеспечения потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций независимо от ведомственной принадлежности.
17. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций подают заявку в ЕДДС Темниковского муниципального района и информируют Абонентов за 5 дней до намеченных работ.
18. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС Темниковского муниципального района за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.
19. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники города, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации и ЕДДС Темниковского муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные и электрокотельные города, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полного его прекращения.
20. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ЕДДС Темниковского муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
21. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с Администрацией города и поселениями Темниковского муниципального района вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС Темниковского муниципального района.
22. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС Темниковского муниципального района.
23. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица Абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС Темниковского муниципального района время начала включения.

IV. Техническая документация

24. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии, являются:
- настоящий Механизм;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Механизма с учетом действующей нормативно-технической документации;
- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с управлением по энергетике и энергосбережению администрации города схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.
25. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, Абоненты, ЕДДС Темниковского муниципального района ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.
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